
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料

145 GX-B1451/20-3-25131～25132 2025年3月24日
本次共检高压开关柜
2台，2台高压开关柜

所检项目合格。

146 GX-B1313/21-3-25022～25026 2025年3月14日
本次共检电力变压器
5台，5台电力变压器

所检项目合格。



147 GX-B1323/21-3-25012～25019 2025年3月31日
本次共检交流电动机
8台，8台交流电动机

所检项目合格。

148 GX-B1312/20-3-25056～25057 2025年3月31日
本次共检电力变压器
2台，2台电力变压器

所检项目合格。



149 GX-B1404/20-3-25014 2025.3.28

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波
电流符合GB/T 14549-
1993 《电能质量 公

用电网谐波》要求。

150 GX-B1495/20-3-25118～25133 2025年3月31日

本次共检高压开关设
备16台，16台高压开
关设备所检项目合格

。



151 GX-B1404/20-3-25013 2025.3.28

所检电网谐波电压总
谐波畸变率、各次谐
波电压含有率、谐波

电流符合GB/T 
14549-1993 《电能
质量 公用电网谐波

》要求。

152 GX-B1559/22-3-25006 2025年3月31日 所检项目合格



153 GX-B1559/22-3-25007 2025年3月31日 所检项目合格

154 GX-B1559/22-3-25008 2025年3月31日 所检项目合格


