
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

48 GX-B1495/20-7-25740～25747 2025.5.15
本次共检高压开关柜8台,8台
高压开关柜所检项目合格。

49 GX-B1495/20-7-25770～25774 2025.5.15
本次共检高压开关柜5台,5台
高压开关柜所检项目合格。

50 GX-B1495/20-7-25775～25788 2025.5.15
本次共检高压开关柜14台,14
台高压开关柜所检项目合格。



51 GX-B1495/20-7-25789～25793 2025.5.15
本次共检高压开关柜5台,5台
高压开关柜所检项目合格。

52 GX-B1332/21-7-25019-25036 2025.5.15
本次共检电容器18台，18台所

检项目合格。


